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Р егулирование мощности установки поперечной емкостной компенса‑ции (КУ) на посту секционирова‑
ния (ПС) контактной сети переменного 
тока осуществляется с целью компенсации 
реактивной мощности и снижения потерь 
напряжения. Сложность же процесса 
в том, что нет информации о значении 
тяговой нагрузки в тяговой сети межпод‑
станционной зоны [1], и регулирование 
идет по напряжению на ПС. Однако его 
уровень, к сожалению, не отражает сте‑
пень загрузки тяговой сети, поскольку 
зависит от изменяющегося напряжения 
шин тяговой подстанции. Вот почему 
регулирование мощности КУ происходит 
с погрешностью выбора момента включе‑
ния и отключения. 
Отсюда и предложение оценивать сте‑
пень загрузки тяговой сети и, следователь‑
но, регулировать мощность КУ по падению 
напряжения между тяговой подстанцией 
и ПС. А соответственно и цель статьи – 
на примере реального участка тягового 
электроснабжения рассмотреть возмож‑
ность повышения точности регулирования 
мощности установки поперечной емкост‑
ной компенсации на посту секционирова‑
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ния путем передачи данных по напряже‑
нию шин 27,5 кВ тяговых подстанций.
ПРИНЦИП	УПРАВЛЕНИЯ	
УСТАНОВКОЙ
Управление установкой поперечной 
емкостной компенсации отражает рис. 1, 
на котором приняты следующие обозначе‑
ния: 1 – блок‑контакт выключателя КУ; 
2 – приемный полукомплект телемеханики 
ПС; 3 – реле времени. Характеристика 
напряжения поста секционирования по‑
ступает в расчетный блок от трансформа‑
тора ТН.
Потери активной мощности в тяговой 
сети с КУ на посту секционирования в ма‑
тричной форме равны












) и КУ (I
k
);
R – квадратная матрица узловых актив‑
ных сопротивлений контактной сети (узлы 
1,2,… k);
It – сопряженное и транспонированное 
значение тока.
Минимум потерь мощности определим 




В результате получим условие мини‑










то есть потеря напряжения до КУ (узел k) 
на узловом активном сопротивлении R
kk
 
от тока КУ должна быть равна потерям 
напряжения от реактивных токов I
рi
 тяго‑








проще рассчитать по программе РАСТ‑05К 
[2].
На посту секционирования напряжение 
измеряется с помощью трансформатора 
ТН, который определяет U
пс
.
Тогда потери напряжения в тяговой 










 – напряжение на шинах 27,5 кВ тя‑
говой подстанции.
Если на ПС включена КУ, то потери 










) указывают на включенную 
КУ.
Потери напряжения в тяговой сети ∆U
пс
 
от тяговой нагрузки равны [2]:
∆U
пс





























 – активная и реактивная 
составляющие токов тяговой нагрузки 
(считаем, что cosφ тяговой нагрузки (всех 
электровозов) одинаковые). Выражение 
(cosφ R
ik





составным сопротивлением [2], которое 
может использоваться в расчетах тяговых 
сетей с установкой поперечной емкостной 
компенсации в первом приближении 












(cosφ + q sin φ) назовем как 
относительное значение составного сопро‑
тивления. Поскольку для практических 
расчетов обычно принимают cosφ всех ЭПС 





const, то для любой подстанционной зоны 
можно считать, что а = соnst.















 /а.  (5)
Так как для реактивного тока КУ cosφ = 
0, а sinφ =1, то потери напряжения до КУ 
от его реактивного тока, в частности, при 
одностороннем питании ПС по тяговой 




, то есть при заме‑
ренном токе I
k 














от реактивных тяговых нагрузок, то они 











 (cos φ) /а.  (6)

















для каждой межподстанционной зоны 
проще определить по программе РАСТ‑
05К.









Из сказанного следует порядок опреде‑
ления оптимального значения тока КУ 
на основании измерений потерь напряже‑
ния, который оформим в виде алгоритма.
КУ	ОТКЛЮЧЕНА




2. Получение информации по телеме‑
ханике о напряжении на шинах 27,5 кВ 
тяговых подстанций, питающих зону – U
о
. 















из (2) и (6):
I
k


















 = Z k
 (c) 
– составное сопротивление 
узла подключения КУ.
6. Рассчитывается мощность КУ, кото‑
рая была бы оптимальной для измеренной 
потери напряжения (то есть в этом случае 
были бы наименьшие потери мощности 













мощность КУ), то дается команда с выдер‑
жкой времени на включение КУ.
КУ	ВКЛЮЧЕНА
1. Измерение напряжения на ПС c КУ – 
U
пс (к).
2. Получение информации по телеме‑
ханике о напряжении на шинах 27,5 кВ 
тяговых подстанций, питающих зону. Если 






4. Рассчитывается потеря напряжения, 


























k (c).  
(10)
6. Текущее значение целесообразной 
мощности КУ определяется по формуле (8).







мощность КУ), то дается команда с выдер‑
жкой времени на отключение КУ.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ	ЭКСПЕРИМЕНТ
По предложенному алгоритму проведе‑
ны расчеты в программе РАСТ‑05К [3]. Для 
упрощения расчетов рассмотрен участок 
Таблица 1
Исходные данные по параметрам схемы 
(рис. 2)
Сопротивление СВЭ, Ом
Z1 = 0,35+j 0,89
Сопротивление двухцепной ВЛ-110 кВ
Z2 = 0,6+j 1,1







тяговой сети с односторонним питанием. 
В сети двухпутного участка установлены 
пост секционирования с КУ и пункты па‑
раллельного соединения (ППС). Распре‑
деленную тяговую нагрузку эквиваленти‑
ровали в узлы 5 (ППС) и 6 (ПС).
Сопротивление тяговой сети межпод‑
станционной зоны Zтс
1
 = 2,775+j 7,2 Ом.
Нагрузки по 100 А (фаза «–37°») сосре‑
доточены у ППС и ПС. Установим напря‑
жение на ТП А – 27,5 кВ (все параметры 
сети приводим к напряжению 27,5 кВ, 
поэтому для тяговой обмотки берем номи‑




ную мощность КУ – 5,5 Мвар.
Далее предполагаем (опыт 3 и 4), что 
нагрузка на участке изменилась: у ППС – 
400 А, а у ПС – 300 А.
Принимая, что пост секционирования 
находится в середине рассматриваемого 




=cosφ 2,775 + sinφ 7,2.
Полученную мощность КУ сравниваем 
с 0,5 Q
ko
=2,75 Мвар. Опытные данные све‑
дены в таблицу 2.
Как видно (таблица 2), при малой на‑
грузке КУ остаётся отключенной, а при 
большой – установку следует включить.
Сравнительная погрешность при расче‑
тах по падению и потерям напряжения 
составляет десятые доли процентов. Одна‑
ко главная погрешность целесообразной 
мощности КУ будет определяться приня‑
тым значением cosφ (sinφ).
На магистральных участках железной 
дороги коэффициент мощности тяговой 
нагрузки изменяется в сравнительно узких 
пределах [1]. Поэтому проведем расчеты 
погрешности при изменении фазы тока 
от 29° до 45°.
Тогда при тяговой нагрузке 400 А у ППС 
и 300 А у ПС текущее значение целесообраз‑
ной мощности КУ, рассчитанной по поте‑
рям напряжения, будет изменяться от 3,757 
до 2,548 Мвар, что составляет погрешность 
до 22%. Расчеты выполнены при большой 
тяговой нагрузке, когда меньше сказывает‑
ся уравнительный ток на коэффициент 
мощности.
Полученные результаты свидетельству‑
ют о приемлемости расчетов по предлагае‑
мому алгоритму, так как рассматриваемая 
погрешность в несколько раз меньше, чем 
по аналогичному расчету, сделанному по ре‑
жиму напряжения на шинах КУ поста сек‑
ционирования. Компьютерный экспери‑
мент показал, что применение алгоритма 
повышает точность и, следовательно, эф‑
фективность регулирования мощности КУ.
ВЫВОДЫ
1. Предложен алгоритм управления 
установкой поперечной емкостной ком‑
пенсацией поста секционирования тяговой 
сети переменного тока железной дороги, 
позволяющий повысить точность регули‑
рования. Алгоритм предусматривает нали‑
чие информации о напряжении на шинах 
тяговой подстанции и поста секциониро‑
вания.
2. Приведенный пример расчета пока‑
зал приемлемость управления по разрабо‑
танному алгоритму.
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Таблица 2
Результаты вычислений



























1 откл. 0,983+i 0,612 0,98 27,75 / 26,8 1,802/1,805 Без управ-
ления
2 откл. 3,276+i 2,039 3,27 24,8/21,98 3,106/3,099 Включить
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